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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PEL 500 AP es una bomba superficial de eje libre de alta presién.

DATOS DE PLACA

Cadigo del producto EAP5-4-4-3-3 | EAP5-5,5-2-3-3 | EAP5-7,5-2-3-3 | EAP5-12,5-2-3-3
Potencia nominal 4 HP 55 HP 7,5 HP 12,5 HP
Velocidad angular 1500 RPM 3000 RPM 3000 RPM 3000 RPM
Didmetro de entrada 3" 3" 3" 3"
Didametro de descarga 3” 3” 3" 3”7
Caudal 6ptimo 36 m3/h 30 m3/h 51 m3/h 51 m3/h
Presion optima 7m.c.a 15m.c.a 15m.c.a 30m.c.a
Peso 40 kgf 40 kgf 40 kgf 40 kgf

PRINCIPALES APLICACIONES

e Desagote de tanques y piscinas con agua limpia o algo sucia

e Trasvase de cualquier tipo de liquido no agresivo con sdlidos muy pequefios
e Desagote de bodegas, sdtanos, garajes, etc.

e Transporte de fluidos a elevada altura

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Esta bomba es fabricada casi en su totalidad con fundicidon gris de alta dureza. Su eje es de acero inoxidable calidad
AISI 304. Este es rectificado y balanceado electrénicamente y va montado sobre dos rodamientos de blindaje doble.

Posee un sistema de sellado compuesto por un sello mecanico. Ante una eventual falla del sello mecanico, la bomba
cuenta con un orificio de drenaje y, ademas, prevé la utilizacidn de un retén como barrera para el ingreso del liquido
bombeado hacia los rodamientos.

Los ejes del motor y la bomba se pueden acoplar mediante un manchén elastico de alta calidad (no suministrado con
el producto). El motor eléctrico puede solicitarse en conjunto con la bomba, la base soporte y el manchén elastico.
Para mads detalles ir al apartado CONJUNTO MOTOR.

La boca de aspiracién y la de impulsién poseen una brida desmontable con rosca hembra normalizada ISO 228-1 tipo
BSPP (ver medida en dimensiones). Estas se encuentran orientadas de manera horizontal y vertical respectivamente.

Es una bomba robusta, de facil mantenimiento y reparacion econdmica ya que esta fabricada con componentes
universales.

Una ventaja que distingue a las bombas superficiales es la posibilidad de bombear liquidos a alta temperatura,
siempre y cuando estos no superen 80 °C. Si no se cumple esta condicidn es posible que se produzcan mecanismos
de cavitacién que eventualmente dafien el material de las piezas en contacto con el liquido, disminuyendo su vida
atil.

La version estandar se entrega con sello mecénico del tipo carbén/ceramica.

Las caracteristicas estandares de la bomba como el material de los sellos mecanicos pueden cambiarse a pedido.
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Todas las piezas de fundicién son protegidas mediante una delgada capa de fondo galvanico que evita la formacion
de 6xido y favorece la adherencia de la pintura de terminacion.

El exterior de la bomba es recubierto con pintura formulada a base de resinas epdxicas bicomponentes de gran
resistencia y durabilidad.

En caso de utilizar la bomba para movilizar liquidos muy agresivos puede solicitar un modelo especial que cuente con
piezas fabricadas en bronce.

PRECAUCIONES

Siempre que se manipule la bomba asegurese de que esta no se encuentre en funcionamiento, de otro modo podria
causar serias lesiones al operador.
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INSTALACION
RECOMENDACIONES

Las bombas de eje libre presentan la particularidad de permitir su accionamiento con diversos modos de transmisidn
de potencia, ya sean motores eléctrico, monofasicos o trifasicos, o motores a explosién.

Para acoplar los ejes del motor y la bomba puede solicitarse un manchdn eldstico de alta calidad que no estd incluido
con el producto. Para mas detalles ir al apartado ACOPLE MECANICO.

Si la bomba es instalada en un lugar donde existe el riesgo de helada se recomienda vaciar la cdmara a través del
tapon de drenaje una vez que esta deja de estar en marcha. De otra manera el hielo en el interior de la bomba
impedira el giro del impulsor ocasionando eventualmente serios dafios sobre la maquina y/o sobre el motor.

Para un mejor desempeno puede anexarse una valvula de retencidn (o también llamadas valvulas unidireccionales)
en la cafieria de aspiracion para evitar el retroceso del fluido cuando se detiene la bomba. De esta manera se evitara
el despurgue del sistema.

Esto no solo agilizara las puestas en marcha de equipo, sino que evitara que el sello mecanico trabaje en seco, y asi
prolongar su vida util.

ACCIONAMIENTO MEDIANTE MOTOR ELECTRICO

En caso de que la bomba se accione mediante un motor eléctrico, su cable para descarga a tierra no debe ser
ignorado al momento de realizar la instalacion, ya que su funcion es evitar descargas imprevistas que puedan afectar
al usuario o la maquina.

Si utiliza un motor eléctrico trifasico para hacer funcionar la bomba se recomienda colocar en la alimentacién un
guardamotor u otro elemento de proteccidn similar contra caidas de tension, falta de fase y/o sobrecarga o bloqueo
del rotor o de la bomba.

Los arranques con tension reducida (con autotransformadores, impedancias estatdricas, contactores estrella
triangulo o soft start) deberan ejecutarse en un tiempo muy corto, (2 a 3 segundos) para evitar recalentamientos en
el bobinado del motor que por efecto acumulativo reduciran su vida util.

SENTIDO DE GIRO
Debe controlarse que el sentido de giro sea en la direccion que indica la maquina con una flecha. Instrucciones para
verificar el sentido de giro correcto:

Colocar la maquina de manera que pueda observarse su eje

Dar arranque a la bomba

Visualizar que el sentido de giro del eje coincida con la flecha indicada en el cuerpo de la bomba

Parar el equipo

En caso de utilizar un motor eléctrico y de no coincidir el sentido de giro cambiar 2 conductores eléctricos de

R

alimentacion
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“Impulsando soluciones”

MANTENIMIENTO

La inspeccion de rutina y el mantenimiento son importantes para prevenir fallas y prolongar el tiempo de servicio.

Debido al tiempo y circunstancia de uso de cada bomba, es dificil programar periodos de inspeccién y
mantenimiento regulares. Algunas de las variables a tener en cuenta para prever estas actividades son:

e Frecuencia de arranque y de pare

e Componentes que fallan usualmente

e Componentes que se desgastan facilmente

e Importancia de la bomba en el sistema de operaciones
e Tipo de exposicién de la maquina

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo cambia la funcidn de reparar o reemplazar al equipo que se considera desechable por
tratar de diagnosticar su estado antes de que falle, y de esta manera evitar su salida de produccién, o bien contar
con las técnicas de reparacidén apropiadas cuando hubiera que hacer esta funcién.

En otras palabras, el mantenimiento preventivo abarca todos los planes y acciones necesarias para determinary
corregir las condiciones de operacidon que puedan afectar a un sistema, maquinaria o equipo, antes de que lleguen al
grado de mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo bien aplicado disminuye los costos de produccion,
aumenta la productividad, asi como la vida util de la maquinaria y equipo, obteniendo como resultado la disminucién
de paro de maquinas.

Por ultimo, cualquier programa de mantenimiento preventivo requiere llevar registros y mediciones de cada accién
realizada sobre la maquina.

INSPECCION

Algunos problemas comunes que presentan las bombas superficiales de eje libre se pueden detectar a partir de una
simple inspeccién, o bien efectuando algunas pruebas. Este tipo de pruebas se les conoce como pruebas de
diagndstico o de verificacidn, se inician con la localizacién de fallas con las pruebas mas simples, y, el orden en que
se desarrollan normalmente tiene que ver con el supuesto problema.

GOTEO O PERDIDA DE LIQUIDO
Si se observa agua debajo de la bomba, se recomienda verificar con mayor detenimiento su procedencia.

Si se observan gotas que caen desde el orificio de drenaje, en la parte inferior de la bomba, podria indicar un
problema de desgaste, rotura o atascamiento del sello mecénico. En este caso el mismo debe ser reparado o
reemplazado.

VIBRACIONES Y RUIDO

Las vibraciones de la bomba son perjudiciales principalmente para los rodamientos, ya que los solicitan a esfuerzos
adicionales a los de disefio. También debe considerarse la molestia o malestar que puede generar sobre el usuario la
aparicién de ruidos, ya sea por su amplitud (volumen) o su frecuencia.

Las vibraciones en estas maquinas suelen darse principalmente por dos motivos, uno es el desgaste de los
rodamientos y el otro es el desbalanceo del impulsor.

El desbalanceo del impulsor puede deberse al desgaste irregular por friccién con particulas sélidas dentro del liquido
bombeado, o a incrustaciones de minerales también propios del liquido bombeado.
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Escuchar la maquina en funcionamiento permite deducir si los rodamientos tienen desgaste y determinar su
reemplazo.

TEMPERATURA DE ALOJAMIENTOS

A partir del tacto es posible determinar la temperatura de los alojamientos de los rodamientos. Se debe recordar
gue esta accién debe realizarse con el cuidado correspondiente, evitando el contacto con las partes rotativas de la
maquina.

Una temperatura superior a 100°C causaria un rdpido deterioro del lubricante de los rodamientos o, incluso peor, su
pérdida por infiltracién a través de los blindajes.

Si hacer contacto con el alojamiento del rodamiento caliente por mucho tiempo llega a ser incdmodo, podria indicar
gue estd funcionando a una temperatura elevada. Esto podria sugerir problemas de lubricacién, desgaste excesivo o
friccion interna.

DESGASTE DE COMPONENTES

El reemplazo a tiempo de componentes gastados puede asegurar longevidad y prevenir que la maquina se
descomponga. Por esta razén se recomienda disponer de ellos de manera anticipada a la realizacién del
mantenimiento y asi agilizar la operacion.

Los componentes mas susceptibles al desgaste son:

e Sellos mecanicos
e Retenes
e Aceite

RODAMIENTOS

VIDA UTIL

La vida util de los rodamientos puede variar ampliamente como resultado de los modelos de bombas, velocidad de
revoluciones, temperatura, condiciones de funcionamiento, etc. Por lo tanto, es imposible precisar intervalos de
reposicion.

MONTAJE

Los rodamientos son componentes de alta precision, y por esa razén, durante su instalacién y montaje deben
tenerse ciertas previsiones. Principalmente se deben evitar el ingreso de tierra, suciedad y elementos extrafios, y los
golpes.

La mejor forma de instalar rodamientos es por dilatacion térmica. Esta consiste en calentar los rodamientos a una
temperatura aproximada de 802C, y deslizarlos en su lugar de manera rapida y agil, para evitar que no se encojan
antes de estar completamente en posicion.

Golpear y martillear durante la instalacidn debe ser absolutamente evitado.

Direccién: Brown 1556. Venado Tuerto. Santa Fe Teléfono: (03462) 434981 — 463675 - 429885
Pagina web: www.bombascarignano.com.ar E-mail: info@bombascarignano.com.ar


http://www.bombascarignano.com.ar/
mailto:info@bombascarignano.com.ar

CARIGNANGNE

14

“Impulsando soluciones

DIMENSIONES
129
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RENDIMIENTO HIDRAULICO
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LISTA DE PIEZAS

DESPIECE

Pieza Me%%?wiggdo Cant| Caracteristicas Pieza Me(%:%ﬂiggd o Cant| Caracteristicas
1 |Arandela 3/8" 16 |Acero inoxidable |15 |Portarretén 1 |[Fundicién gris
2 |0 ‘ring 0155 2 PR, PH1O helromito AEXSIBX | 10 |acero inoxidable
3 [Tapa brida 1 |Fundicién gris 17 |Chaveta 8x8 1 |Acero AISI 1045
. Buna-N-DI:171,0 | 18|Retén 30x52x7 1 [Nitrilo
4 |© "Hhg CiR2¢e] ! |"Ds:3,53 o ——— 3/8'x15x | , |Acero
5 |Arandela  |5/8" 1 |Acero inoxidable 16 h/l galvanizado
6 |Chaveta 5x%5 1 |Acero inoxidable |20 |Rodamiento [6306-2R3-C3 1 |Bolas rigidas
Brida . : 21|Eje 1 |Acero AlSI 304
7 0505008 2 |Fund
descarga unaicion 9™ 155 Rodamiento [SKF 6205 1 [Bolas rigidas
1 1/2"x21/4"x Acero 23|Cémara 1 |[Fundicién gris
8 |Tornillo 13 4 galvanizado Empcque’r%durcr
» Buna-N - DI:148,8 sell bén. Asiento:
2 10 'rin OR257 1 : ello carbon. Asiento:
9 - DS:3,53 24| hecanico I |Ceramica. Eje 25
10|Cédrter 1 [Fundicién gris [mm]
11 |Retén 25x47x7 1 |Nitrilo 25 {lmpulsor 1 |Fundicion gris
Soporte ey : B . Acero
12[ terior 1 [Fundicion gris 26 |Tuerca 5/8'x181/1"| 1 (G anizado
13 |Seeger DIN 472 - 52 1 |Acero 27 [fuerca 3/8'x 16 h/1"| 8 Acero
14|Cono 1 [Fundicién gris galvanizdde
superior 9 28 [Tornillo 1/2"x2 1/4"x 4 Acero
13 galvanizado
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“Impulsando soluciones”

VISTA EN CORTE

N

7 2 3 4) 26 (5) @25 (9) @24 (09 A 21) (14 20 Q5
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CONJUNTO MOTOR

411

189

| |

RH BSPP 3"

340

RH BSPP 3"

Unidad de cotas: mm
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ACOPLE MECANICO

o5 y

=,

£

2

Pieza Codigo Cant Caracteristicas
1 |Prisionero WI1/4"x20x1/2" 2 |Acero
- M 2 |Acople mecdnico |ACO-T100-28-8 2 |Fundicién gris
3 |Amortiguador T100 1 |Caucho Acrilo-Nitrilo
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IMAGENES

CONTACTO

Para mayor informacion a asesoramiento acerca de nuestros productos no dude en contactarnos. Todos los datos se
encuentran al pie de pagina.
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